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Dotyczy: zbiorczej rocznej oceny ptywalni

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oswiecimiu dziatajac na podstawie

12 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panistwowe] Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity
Dz.U. 2024 poz. 416) oraz § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r.
w sprawie wymagan jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. 2 2022 . poz.
1230) przesyta w zataczeniu Protokét rocznej oceny wody na ptywalni za okres od
01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w zakresie spetnienia wymagar rozporzadzenia.
Jednoczeénie Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oswiecimiu, w wyniku
przeprowadzonej oceny stwierdza: -

-woda w Krytej Ptywalni w Ketach, os. Nad Sota 29, odpowiada wymaganiom
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan jakim
powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U.2 2022 . poz. 1230).
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Otrzymuja:
1! Adresat wraz z protokotem oceny wody basenowe;j
2. Aa wraz z protokotem oceny wody basenowe;j

Obowigzek informacyjny

Zgodnie z art. 13 oraz 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119, w skrocie: RODO), przekazujemy Paristwu
tre$c¢ obowigzku informacyjnego.

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Oswiecimiu reprezentowana przez Paristwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Oéwiecimiu/ Dyrektora PSSE przy ul. Wiezniéw Oswiecimia 10,
32-600 Oswiecim, NIP: 5491148044, REGON: 000665745, tel. centrala : +48 33/843 28
29:+48 33/ 842 04 85; +48 33/ 84204 84; +48 33/ 843 09 28; strona internetowa:
https://www.gov.pl/web/psse-oswiecim; e-mail: sekretariat.psse.oswiecim@sanepid.gov.pl
We wszelkich sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych przez
Administratora danych mozna uzyskac¢ informacje, kontaktujac sie z Inspektorem Ochrony
Danych za posrednictwem poczty elektronicznej: marcin@informatics.jaworzno.pl oraz
listownie i osobiscie pod adresem siedziby Administratora.

Dane s3 przetwarzane w celu prowadzenia monitoringu jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi, w sprawie jako$ci wody na ptywalniach oraz w sprawie nadzoru nad
jakosciag wody w kapielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kapieli zgodnie z
kompetencjami.

Podstawe prawng Administratora stanowi art. 4 w zw. z art. 25 ustawy z dnia 14 marca
1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017 r.w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi,
rozporzadzenie Ministra Zdrowia zdnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach, rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17
stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakoscia wody w kapielisku i miejscu okazjonalnie
wykorzystywanym do kapieli oraz art. 45 ustawy z dnia 6 marca 2018r. - Prawo
przedsiebiorcéw. W przypadku natozenia grzywny w drodze mandatu karnego podstawe
prawna za wykroczenie okreslone w art. 109-117 ustawy z dnia 20 maja 1971r. - Kodeks
wykroczen.

Paristwa dane osobowe beda przechowywane przez okres 5/-25 lat).

Dostep do danych beda miaty osoby pracujace i wspoétpracujace z Administratorem.
Paristwa dane w przypadkach écisle okreslonych przepisami prawa moga zostac ujawnione
poprzez przestanie uprawnionym podmiotom.

Administrator nie zamierza przekazywac Panstwa danych poza Europejski Obszar
Gospodarczy.

Panstwa dane nie beda przetwarzane w sposé6b zautomatyzowany w tym réwniez
profilowane.

Informujemy, Zze przystuguja Parfistwu nastepujace prawa dotyczace danych osobowych:
dostepu do danych osobowych; sprostowania lub uzupetniania danych osobowych, w
przypadku, gdy Pafstwa zdaniem sg one nieprawidtowe lub niekompletne; ograniczenia
przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Paristwa danych z
przyczyn zwiazanych z Paristwa szczeg6lna sytuacja, wniesienia skargi do organu
nadzorczego - Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.
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PROTOKOL ROCZNEJ OCENY WODY NA PLYWALNI
za okres od 01.01.2025r. do 31.12.2025 r.

Podstawa przeprowadzenia rocznej oceny:

§ 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagari

Jjakim powinna odpowiadac woda na plywalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).
Nazwa i adres ocenianej plywalni:

Przedsiebiorca dziatajacy pod firma: Osrodek Sportu i Rekreacji w Ketach,
os. Nad Solq 29 zarzadza Kryta Plywalnia w Ketach os. Nad Sola 29

Kierownikiem kontrolowanej ptywalni jest: Jakub Grabski

Liczba niecek: 2

Nazwy niecek: niecka basenu sportowego, niecka basenu rekreacyjnego

Liczba jacuzzi: 2

Przedmiot oceny:

Zbiorczej oceny rocznej dokonano na podstawie analizy:

1) parametréw jakosci wody;

2) wynikéw badar wody na ptywalni wykonanych przez zarzadzajgcego ptywalnia;

3) zakresu i czestotliwosci wykonywania bada’i wody przez zarzadzajacego ptywalnia
oraz zastosowanych metodyk referencyjnych;

4) wynikéw badarh wody na ptywalni wykonywanych przez wtasciwego panstwowego
inspektora sanitarnego.

Zakres oceny od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

Ocena zostata przeprowadzona na podstawie:

Petnej dokumentacji wytworzonej przez zarzadzajacego i dokumentacji Panstwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oswigcimiu.

Ocena zostala przeprowadzona przez pracownikéw upowaznionych przez

Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oswiecimiu w osobach:

1) Pani Lidia Bozek - kierownik Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej;
2) Pani Monika Sielaszuk — st. asystent Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej;

3) Pani Julia Kutas — mi. asystent Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej.



7. Ocena skontrolowanej dziatalnosci, ze wskazaniem ustalen.

1) analiza parametrow jakosci wody na ptywalni obejmowata dokumentacje w zakresie:

a) biezacej obserwacji w zakresie daty, godziny i podpisu osoby jej dokonujacej

Okres analizowanej préoby Znak sprawy/ symbol | Uwagi/ spostrzezenia
dokumentacji

3%‘5;53;%2{;;&&2025 - | Karty raportu dziennego | Brak uwag

3;%;3;%2},'“2@5;2?2025 r- | Karty raportu dziennego Brak uwag

g?ﬁéigftii&'nzigégi'zozs ; Karty raportu dziennego | Brak uwag

g|1a' 1;;3;%&-&:;&.2025 - Karty raportu dziennego | Brak uwag

b) odnotowanie przejrzystosci wody, stwierdzanych widocznych zanieczyszczen
i podjetych dziatan naprawczych, spostrzezeih majgcych wplyw na
zanieczyszczenie wody w niecce basenowej oraz wszelkich innych

nieprawidtowosci
Okres analizowanej Znak sprawy/ symbol Uwagi/spostrzezenia
dokumentacji dokumentagji

03.03.2025 r. - 21.03.2025 r.
dla wszystkich niecek

Karty raportu dziennego

Brak uwag/dzialania
udokumentowane, prowadzone
systematycznie (codziennie),

starannie. '

07.07.2025 r. - 25.07.2025 r.

Brak uwag/dziatania
udokumentowane, prowadzone

dla wszystkich niecek

dla wszystkich niecek Karty raportu dziennego systematycznie (codziennie),
starannie.
Brak uwag/dziatania
08.09.2025 r. - 26.09.2025 . . udokumentowane, prowadzone
dla wszystkich niecek Karty raportu dziennego systematycznie (codziennie),
starannie. '
Brak uwag/dziatania
01.12.2025r. - 19.12.2025 . Karty raportu dziennego udokumentowane, prowadzone

systematycznie (codziennie),
starannie.

c) daty i godziny wytaczenia z uzytkowania zanieczyszczonej niecki basenowej oraz
daty i godziny poinformowania wlasciwego powiatowego inspektora sanitarnego.

L.p. Przyczyna Data i godzina Data i godzina Dowéd
zanieczyszczenia wylqczenia z poinformowania
niecki basenowej uzytkowania niecki wiasciwego
basenowej inspektora
sanitarnego

|
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Ocena dzialan

dmiotu w zakresie okreslonym

l1a)—c):

W analizowanym okresie oceny rocznej nie zgloszono incydentow katowych i
wymiotnych w wodzie Krytej Ptywalni w Ketach.

2) Analiza wynikéw badan wody na ptywalni ocenionych przez zarzadce plywalni

obejmowata:

a) weryfikacje systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urzadzen oraz
rejestrowania wynikéw pomiaru jakoéci wody na ptywalni.

| Okres analizowanej proby

Znak sprawy/ symbol
dokumentacji

Uwagi/ spostrzezenia

03.03.2025 1. - 21.03.2025 r.
dla wszystkich niecek

Karty raportu dziennego

Brak uwag. Nie rzadziej niz co 4
godziny dokonywany jest nadzér
oraz rejestracja wynikéw pomiaru
jakosci wody w zakresie, pH wody,
potencjatu redox, stezenia chloru
wolnego, temperatury wody

07.07.2025 1. - 25.07.2025 r.
dla wszystkich niecek

Karty raportu dziennego

Brak uwag. Nie rzadziej niz co 4
godziny dokonywany jest nadzor
oraz rejestracja wynikow pomiaru
jakosci wody w zakresie, pH wody,
potencjalu redox, stezenia chloru
wolnego, temperatury wody

08.09.2025 r. - 26.09.2025 r.
dla wszystkich niecek

Karty raportu dziennego

Brak uwag. Nie rzadziej niz co 4
godziny dokonywany jest nadzér
oraz rejestracja wynikow pomiaru
jakosci wody w zakresie, pH wody,
potencjatu redox, stezenia chloru
wolnego, temperatury wody

01.12.2025r. - 19.12,2025 r.
dla wszystkich niecek

Karty raportu dziennego

Brak uwag. Nie rzadziej niz co 4
godziny dokonywany jest nadzor
oraz rejestracjia wynikéw pomiaru
jakosci wody w zakresie, pH wody,
potencjatu redox, stezenia chloru
wolnego, temperatury

b) weryfikacje

udokumentowanego

(nie rzadziej niz raz na dobe).

badania parametru

chloru zwigzanego

Okres analizowanej préby

Znak sprawy/
symbol
dokumentacii

Uwagi/ spostrzezenia

03.03.2025r. - 21.03.2025 r.
dla wszystkich niecek

Karty raportu
dziennego

Udokumentowana codzienna rejestracja
parametru chloru zwigzanego. Brak
stwierdzonych przekroczen.

07.07.2025r. - 25.07.2025 r.
dla wszystkich niecek

Karty raportu
dziennego

Udokumentowana codzienna rejestracja
parametru chloru zwigzanego. Brak
stwierdzonych przekroczen.

08.09.2025 r. - 26.09.2025 r.
dla wszystkich niecek

Karty raportu
dziennego

Udokumentowana codzienna rejestracja
parametru chloru zwigzanego. Brak
stwierdzonych przekroczen

01.12.2025r. - 19.12,2025 r.
dla wszystkich niecek

Karty raportu
dziennego

Udokumentowana codzienna rejestracja
parametru chloru zwigzanego. Brak
stwierdzonych przekroczen
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¢) awarie i przerwy eksploatacyjne

L.p. | Awaria | Przyczyna | Przerwa Przyczyna przerwy | Przeprowadzo | Przekazano
awarii eksploatacyjnej | eksploatacyjnej no badania wyniki
badan
do PIS
- - 18.08.2025r. - planowana przerwa
L 30.08.2025 r. techniczna Tak Tak
Ocena gmalan podmiotu w zakresie okreslonym pkt 2 a) — c):
W  analizowanym  okresie  przeprowadzono  przerwe  techniczng = zwigzang

z koniecznoscig przeprowadzenia prac remontowych.

3) zakres i czestotliwosci wykonywania badan wody przez zarzadzajgcego ptywalnig oraz
zastosowanych metodyk referencyjnych analiz
a) Harmonogram badania jakosci wody w obiekcie na rok 2025 zostat uzgodniony

przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oswiecimiu dniu

19.11.2024 r.

b) Badania dokonywane przez zarzadce ptywalni dokonywane sg przez akredytowane
laboratorium: Centrum Badah i Dozoru Sp. z 0.0. Osrodek Badan i Srodowiska
i Zagrozen Naturalnych 43-143 Ledziny, ul. Ledzifiska 8.
¢) Analiza dokumentacji (wynikéw badan) wskazanych w harmonogramie.

Okres analizowanej
préby

Znak sprawy/ symbol dokumentacji

Uwagi/ spostrzezenia

03.03.2025 r. - 21.03.2025 r.

dla wszystkich niecek
i systemdw cyrkulacji

Sprawozdania z badan:

¢ 05805/ZL/25 z dnia 07.03.2025 r.
(prébka pobrana w dniu: 04.03.2025r.)

¢ 06500/2L/25 z dnia 14.03.2025 r.
(prébka pobrana w dniu: 04.03.2025 r.)

e 07314/ZL/25 z dnia 20.03.2025r.
(prébka pobrana w dniu 18.03.2025 r.)

Brak stwierdzonych
przekroczen

07.07.2025 r. - 25.07.2025 r.

dla wszystkich niecek
i systemow cyrkulagji

Sprawozdania z badan:

e 19981/Z1/25 z dnia 15.07.2025r.
(probka pobrana w dniu: 08.07.2025 r.)

e 20466/ZL/25 z dnia 18.07.2025r.
(prdbka pobrana w dniu: 08.07.2025 r.)

e 21154/Z1/25 z dnia 24.07.2025 .
(prébka pobrana w dniu: 22.07.2025 r.)

Brak stwierdzonych
przekroczen

08.09.2025 r. - 26.09.2025 r.

dla wszystkich niecek
| systemow cyrkuladji

Sprawozdania z badan:

e 26013/ZL/25 z dnia 12.09.2025r.
(prébka pobrana w dniu: 09.09.2025 r.)

e 26946/ZL/25 z dnia 19.09.2025 r.
(prébka pobrana w dniu: 09.09.2025 r.)

Brak stwierdzonych
przekroczen

e 27676/ZL /25 z dnia 26.09.2025 r.
(prébka pobrana w dniu: 23.09.2025 r.)

Przekroczenie parametrow:
- liczba Pseudomonas
aeruginosa w niecce
basenu duzego

01.12.2025r. - 19.12.2025 r.

dla wszystkich niecek
i systemow cyrkulagji

Sprawozdania z badan:

e 35510/ZL/25 z dnia 05.12.2025 r.
(probka pobrana w dniu: 02.12.2025r.)

e 36553/ZL/25 z dnia 12.12.2025 .
(prébka pobrana w dniu: 02.12.2025r.)

e 37579/ZL/25 z dnia 19.12.2025 r.
(probka pobrana w dniu: 16.12.2025r.)

Brak stwierdzonych
przekroczen
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Ocena dzialan podmiotu w zakresie okreslonym pkt 3 a) — c):

Badania jakoéci wody w Krytej Plywalni w Ketach byly wykonywane zgodnie z uzgodnionym
harmonogramem bada, w wybranych sprawozdaniach z badan nie stwierdzono

przekroczen.

4) Analiza wynikéw badan wody na ptywalniach wykonywanych przez wiasciwego
panstwowego inspektora sanitarnego.

W 2025 roku Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oswiecimiu wykonat badania
jakosci wody w Krytej Plywalni w Ketach. Prébki wody zostaty pobrane w dniu 30.09.2025 .
z niecek basenowych, jacuzzi, systeméw cyrkulacji oraz natrysku. W sprawozdaniach z badan
nr: LW/3903/N/2025, LW/3902/N/2025, L1/3902/N/2025, L1/3901/N/2025, L1/3900/N/2025,
LW/3899/N/2025, LI/3899/N/2025, L1/3898/N/2025, LW/3898/N/2025, LW/3897/N/2025,
LW/3896/N/2025, LI/3896/N/2025 z dnia nie stwierdzono przekroczen. Przekroczenia
parametréw stwierdzono w sprawozdaniach z badan nr: LW/3901/N/2025, LW/3900/N/2025.
W sprawozdaniach z przeprowadzonych analiz laboratoryjnych préb wody na basenie
pobranych ww. punktach stwierdzono przekroczenie W zakresie  parametrow

mikrobiologicznych:

Lp. przekroczenia miejsce wynik wymaganie
parametr mikrobiologiczny: liczba bakterii z cyrkulacja . .
1 rodzaju Legionella sp. basenu matego 76 jtk/100 ml 100 jtk
parametr mikrobiologiczny: ogdlna liczba rkulacia
2. mikroorganizmow w temperaturze 36+2°C o 9 54 jtk/100 ml 20 jtk
basenu matego
po 44+4h
parametr mikrobiologiczny: ogdlna liczba rkulacia
3. mikroorganizméw w temperaturze 36+2°C o . 39 jtk/100 mi 20 jtk
basenu duzego
po 44+4h
5) liczba i zakres decyzji wydanych przez wilasciwego inspektora sanitarnego

w analizowanym okresie:

L.p. | Znak decyzji, data | Zakres decyzji Uwagi
1. 18/2025 Decyzja w sprawie przekroczenie parametru ogdlna -
z dnia 02.10.2025 r. liczba mikroorganizméw w temperaturze 36+2°C po

44x4h w cyrkulacji basenu matego oraz w cyrkulacji
basenu duzego.

2. 19/2025 Decyzja w sprawie przekroczenie parametru liczba -
z dnia 14.10.2025 r. bakterii z rodzaju Legionella sp. w cyrkulacji basenu
matego.
3. 21/2025 Decyzia wygaszajaca decyzjg nr 18/2025. -
z dnia 16.10.2025 .
4, 22/2025 Decyzja wygaszajgca decyzje nr 19/2025. _

z dnia 16.10.2025 r.
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8. Podsumowanie

Zarzadca ptywalni, zgodnie z § 7 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie wymagan jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2022 r. poz.
1230), na tablicy informacyjnej zlokalizowanej w miejscu widocznym dla osob korzystajgcych
z ptywalni oraz na stronie internetowej zamieszcza informacje o:

- ostatniej ocenie jakosci wody na plywalni dokonanej przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oswiecimiu;

— spetnianiu przez wode na ptywalni wymagan okreSlonych w rozporzadzeniu lub
aktualnych przekroczeniach dopuszczalnych wartosci parametrow

— podjetych dziataniach naprawczych oraz o planowanym terminie doprowadzenia
jakosci wody na ptywalni do odpowiednich wymagan, w przypadku niespetnienia
wymagan jakosciowych, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach.

W analizowanym okresie odnotowano przekroczenie parametru liczba bakterii z rodzaju

Legionella, ogdlna liczba mikroorganizméw w temperaturze 36+2°C po 44+4h oraz
Pseudomonas aeruginosa. Zarzadca ptywalni podjat dziatania naprawcze, jakos¢ wody ulegta
poprawie co potwierdzity przedtozone w tut. Stacji wyniki badan wody.

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdza sie, ze woda w Krytej Ptywalni w Ketach
os. Nad Sotg 29, odpowiada wymaganiom Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).
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